
 

 

 

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX  
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

(Eau Distribuée)  

Interprétation sanitaire :  
Les résultats d'analyses des prélèvements effectués a u cours de cette période indiquent, en ce qui concern e les éléments recherchés, une qualité des eaux distri buées globalement conforme aux exigences 
de qualité définies par la  réglementation des eaux destinées à la consommation humaine. 
Les références de qualité (valeurs recommandées) ne son t pas respectées pour la minéralisation de l’eau (cond uctivité) sur les unités de distribution de Boulay, C hampfrémont et Saint Pierre des Nids, sans 
toutefois présenter de danger pour la consommation hum aine. 
Il a également été observé sur l’unité de distribution  de Saint Pierre, de très légers dépassements de la val eur limite de 50 mg/l pour le taux de nitrates, renda nt de ce fait la consommation de cette eau 
déconseillée aux nourrissons et aux femmes enceintes.  
 
 (Paramètres microbiologiques : N.D. = non détecté = absence = 0) 
 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) - Délégation Territoriale de la Mayenne - Cité Administrative - 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL CEDEX 9   -  Tél : 02 49 10 47 90    Fax : 02 49 10 48 19 

Laval, le : 07/06/2017

RESULTATS : Octobre 2016 à Mars 2017

Collectivité : C.C. DU MONT DES AVALOIRS

Exploitant : C.C.DU MONT DES AVALOIRS

Unité de distribution :

Commune du prélèvement : 

Nom du point de surveillance :

Localisation du point de surveillance : 

Date du prélèvement : 

Code de la Santé Publique (Normes)
Limites de

qualité
références
de qualité

BOULAY

BOULAY-LES-IFS

BOURG DE BOULAY
LES IFS

RESTAU. "RELAIS
DES AVALOIRS"

22/11/2016

11h06

BOULAY

BOULAY-LES-IFS

BOURG DE BOULAY
LES IFS

RESTAU. "RELAIS
DES AVALOIRS"

22/03/2017

11h55

CHAMPFREMONT

CHAMPFREMONT

BOURG DE
CHAMPFREMONT

MAIRIE

29/12/2016

13h33

CHAMPFREMONT

RAVIGNY

BOURG DE
RAVIGNY

CUSINE DE LA
CANTINE SCOLAIRE

DERRIÈRE LA
MAIRIE

08/02/2017

11h24

CRENNES

CRENNES-SUR-FRA
UBEE

BOURG DE
CRENNES SUR

FRAUBEE

MME PRUD'HOMME

29/12/2016

11h42

CRENNES

CRENNES-SUR-FRA
UBEE

BOURG DE
CRENNES SUR

FRAUBEE

SANITAIRES
PUBLICS

01/02/2017

11h06

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL N.D. 6 N.D. <1 9 25
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL N.D. 10 N.D. <1 2 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0 N.D. <1 N.D. <1 N.D. <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0 N.D. <1 N.D. <1 N.D. <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 N.D. <1 N.D. <1 N.D. <1

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 6,0 8,6 8,8
pH unitépH 6,5 à 9 7,7 7,7 7,5 7,9 7,5 7,8

FER ET MANGANESE Fer total µg/l 200 <20 21 <20 <20 29
Manganèse total µg/l 50 <5 <5 <5

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total µg/l µg/l 200
Fluorures mg/L mg/L 1,5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/L C 2

MINERALISATION Conductivité à 25°C µS/cm 200à1100 134 144 127 138 221 212

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25 12,1 18,5 9,1 7,0 8,9 6,7

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCl2 0,45 0,25 0,25 0,35 0,04 0,02
Chlore total mg/LCl2 0,50 0,25 0,30 0,40 0,06 0,04

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Nitrates (en NO3) mg/L 50 0,7
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5



 

 

 

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX  
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

(Eau Distribuée)  

Interprétation sanitaire :  
Les résultats d'analyses des prélèvements effectués a u cours de cette période indiquent, en ce qui concern e les éléments recherchés, une qualité des eaux distri buées globalement conforme aux exigences 
de qualité définies par la  réglementation des eaux destinées à la consommation humaine. 
Les références de qualité (valeurs recommandées) ne son t pas respectées pour la minéralisation de l’eau (cond uctivité) sur les unités de distribution de Boulay, C hampfrémont et Saint Pierre des Nids, sans 
toutefois présenter de danger pour la consommation hum aine. 
Il a également été observé sur l’unité de distribution  de Saint Pierre, de très légers dépassements de la val eur limite de 50 mg/l pour le taux de nitrates, renda nt de ce fait la consommation de cette eau 
déconseillée aux nourrissons et aux femmes enceintes.  
 
 (Paramètres microbiologiques : N.D. = non détecté = absence = 0) 
 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) - Délégation Territoriale de la Mayenne - Cité Administrative - 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL CEDEX 9   -  Tél : 02 49 10 47 90    Fax : 02 49 10 48 19 

Laval, le : 07/06/2017

RESULTATS : Octobre 2016 à Mars 2017

Collectivité : C.C. DU MONT DES AVALOIRS

Exploitant : C.C.DU MONT DES AVALOIRS

Unité de distribution :

Commune du prélèvement : 

Nom du point de surveillance :

Localisation du point de surveillance : 

Date du prélèvement : 

Code de la Santé Publique (Normes)
Limites de

qualité
références
de qualité

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Turbidité néphélométrique NFU NFU 2

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f
pH unitépH 6,5 à 9

FER ET MANGANESE Fer total µg/l 200
Manganèse total µg/l 50

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total µg/l µg/l 200
Fluorures mg/L mg/L 1,5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/L C 2

MINERALISATION Conductivité à 25°C µS/cm 200à1100

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCl2
Chlore total mg/LCl2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 0,1
Nitrates (en NO3) mg/L 50
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5

LOUPFOUGERES

LOUPFOUGERES

BOURG DE
LOUPFOUGERES

MAIRIE
(SANITAIRES
EXTERIEURS)

22/11/2016

10h28

LOUPFOUGERES

LOUPFOUGERES

BOURG DE
LOUPFOUGERES

CANTINE SCOLAIRE

22/03/2017

10h54

SAINT PIERRE DES
NIDS

GESVRES

SECTEUR DES
NOUVELLIERES

LES NOUVELLIERES

18/10/2016

12h22

SAINT PIERRE DES
NIDS

SAINT
PIERRE-DES-NIDS

BOURG DE SAINT
PIERRE DES NIDS

MAISON DE
RETRAITE

18/10/2016

12h57

SAINT PIERRE DES
NIDS

SAINT
PIERRE-DES-NIDS

BOURG DE SAINT
PIERRE DES NIDS

MAISON DE
RETRAITE

12/01/2017

12h26

SAINT PIERRE DES
NIDS

GESVRES

BOURG DE
GESVRES

17 GRANDE
RUE(CAFE)

08/02/2017

10h53

N.D. <1 N.D. N.D. N.D. <1
N.D. <1 11 N.D. N.D. <1
N.D. <1 N.D. N.D. N.D. <1
N.D. <1
N.D. <1 N.D. N.D. N.D. <1
N.D. <1 N.D. N.D. N.D. <1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8

13,6 12,1
7,1 7,5 7,5 8,1 7,7 7,5

<20 28

373 350 178 146 180 182

10,6 9,2 14,3 16,5 8,1 7,8

0,50 0,25 0,30 0,50 0,15 0,75
0,60 0,30 0,35 0,50 0,20 0,85

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
0,7 14,5 15,4



 

 

 

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX  
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

(Eau Distribuée)  

Interprétation sanitaire :  
Les résultats d'analyses des prélèvements effectués a u cours de cette période indiquent, en ce qui concern e les éléments recherchés, une qualité des eaux distri buées globalement conforme aux exigences 
de qualité définies par la  réglementation des eaux destinées à la consommation humaine. 
Les références de qualité (valeurs recommandées) ne son t pas respectées pour la minéralisation de l’eau (cond uctivité) sur les unités de distribution de Boulay, C hampfrémont et Saint Pierre des Nids, sans 
toutefois présenter de danger pour la consommation hum aine. 
Il a également été observé sur l’unité de distribution  de Saint Pierre, de très légers dépassements de la val eur limite de 50 mg/l pour le taux de nitrates, renda nt de ce fait la consommation de cette eau 
déconseillée aux nourrissons et aux femmes enceintes.  
 
 (Paramètres microbiologiques : N.D. = non détecté = absence = 0) 
 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) - Délégation Territoriale de la Mayenne - Cité Administrative - 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL CEDEX 9   -  Tél : 02 49 10 47 90    Fax : 02 49 10 48 19 

Laval, le : 07/06/2017

RESULTATS : Octobre 2016 à Mars 2017

Collectivité : C.C. DU MONT DES AVALOIRS

Exploitant : C.C.DU MONT DES AVALOIRS

Unité de distribution :

Commune du prélèvement : 

Nom du point de surveillance :

Localisation du point de surveillance : 

Date du prélèvement : 

Code de la Santé Publique (Normes)
Limites de

qualité
références
de qualité

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Turbidité néphélométrique NFU NFU 2

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f
pH unitépH 6,5 à 9

FER ET MANGANESE Fer total µg/l 200
Manganèse total µg/l 50

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total µg/l µg/l 200
Fluorures mg/L mg/L 1,5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/L C 2

MINERALISATION Conductivité à 25°C µS/cm 200à1100

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCl2
Chlore total mg/LCl2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 0,1
Nitrates (en NO3) mg/L 50
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5

SAINT PIERRE DES
NIDS

SAINT
PIERRE-DES-NIDS

BOURG DE SAINT
PIERRE DES NIDS

MAISON DE
RETRAITE

22/03/2017

13h37

STATION DE
COURTEMICHE

CHAMPFREMONT

STATION DE
COURTEMICHE

ROBINET DU
LAVABO

27/02/2017

11h23

STATION DE LA
BOURGUELIERE

SAINT
PIERRE-DES-NIDS

STATION DE LA
BOURGUELIERE

ROBINET DU
LAVABO

15/02/2017

10h32

STATION DE LA
PERCHAIE

LOUPFOUGERES

STATION DE LA
PERCHAIE

ROB DU LAVABO
(chlore arreté)

25/10/2016

11h16

STATION DE LA
PERCHAIE

LOUPFOUGERES

STATION DE LA
PERCHAIE

ROB DU LAVABO
(CHLORE ARRETE)

21/12/2016

10h26

STATION DE LA
PERCHAIE

LOUPFOUGERES

STATION DE LA
PERCHAIE

ROB DU LAVABO
(CHLORE ARRETE)

16/01/2017

14h03

<1 2 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0,5 <0,5 <0,5

5,9 6,3
7,5 7,6 7,3 7,3 6,8

<20
<5,0

<10
0,069

<0,2 <0,2

188 141 185

12,5 9,9 10,7 13,1 11,5

0,25 0,60 0,40 <0,02 0,10
0,35 0,70 0,50 <0,02 0,15

<0,03 <0,03 <0,03
15,8 0,8 14,8 37,2

<0,02 <0,02



 

 

 

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX  
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

(Eau Distribuée)  

Interprétation sanitaire :  
Les résultats d'analyses des prélèvements effectués a u cours de cette période indiquent, en ce qui concern e les éléments recherchés, une qualité des eaux distri buées globalement conforme aux exigences 
de qualité définies par la  réglementation des eaux destinées à la consommation humaine. 
Les références de qualité (valeurs recommandées) ne son t pas respectées pour la minéralisation de l’eau (cond uctivité) sur les unités de distribution de Boulay, C hampfrémont et Saint Pierre des Nids, sans 
toutefois présenter de danger pour la consommation hum aine. 
Il a également été observé sur l’unité de distribution  de Saint Pierre, de très légers dépassements de la val eur limite de 50 mg/l pour le taux de nitrates, renda nt de ce fait la consommation de cette eau 
déconseillée aux nourrissons et aux femmes enceintes.  
 
 (Paramètres microbiologiques : N.D. = non détecté = absence = 0) 
 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) - Délégation Territoriale de la Mayenne - Cité Administrative - 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL CEDEX 9   -  Tél : 02 49 10 47 90    Fax : 02 49 10 48 19 

Laval, le : 07/06/2017

RESULTATS : Octobre 2016 à Mars 2017

Collectivité : C.C. DU MONT DES AVALOIRS

Exploitant : C.C.DU MONT DES AVALOIRS

Unité de distribution :

Commune du prélèvement : 

Nom du point de surveillance :

Localisation du point de surveillance : 

Date du prélèvement : 

Code de la Santé Publique (Normes)
Limites de

qualité
références
de qualité

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Turbidité néphélométrique NFU NFU 2

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f
pH unitépH 6,5 à 9

FER ET MANGANESE Fer total µg/l 200
Manganèse total µg/l 50

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total µg/l µg/l 200
Fluorures mg/L mg/L 1,5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/L C 2

MINERALISATION Conductivité à 25°C µS/cm 200à1100

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCl2
Chlore total mg/LCl2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 0,1
Nitrates (en NO3) mg/L 50
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5

STATION DES
EGOUTELLES

VILLEPAIL

STATION DES
EGOUTELLES

1ER ABONNE
(BOURG)

22/11/2016

11h37

ST PIERRE

AVERTON

BOURG D'AVERTON

MAIRIE

18/10/2016

11h53

ST PIERRE

COURCITE

BOURG DE
COURCITE

6 P
EGLISE(RESTAURA

NT)

29/12/2016

11h11

ST PIERRE

SAINT
GERMAIN-DE-COUL

AMER

BOURG DE SAINT
GERMAIN

CANTINE SCOLAIRE
- RUE SAINTE

BARBE

12/01/2017

11h45

ST PIERRE

SAINT
MARS-DU-DESERT

LE BOURG DE ST
MARS

SANITAIRES
PUBLICS

14/02/2017

14h01

ST PIERRE

AVERTON

BOURG D'AVERTON

MAIRIE

22/03/2017

11h24

N.D. N.D. N.D. N.D. 4 1
N.D. N.D. N.D. N.D. <1 <1
N.D. N.D. N.D. N.D. <1 <1

N.D. N.D. <1 <1
N.D. N.D. N.D. N.D. <1 <1
N.D. N.D. N.D. N.D. <1 <1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

8,4 16,0
7,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0

<20
<5,0

61
0,112

1,1

202 375 376 372 376 375

11,0 14,3 9,0 8,8 6,8 10,9

0,15 0,15 0,50 0,40 <0,02 0,25
0,20 0,25 0,60 0,40 <0,02 0,25

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
5,3 50,5 50,3 49,9 48,5 49,7

<0,02



 

 

 

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX  
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

(Eau Distribuée)  

Interprétation sanitaire :  
Les résultats d'analyses des prélèvements effectués a u cours de cette période indiquent, en ce qui concern e les éléments recherchés, une qualité des eaux distri buées globalement conforme aux exigences 
de qualité définies par la  réglementation des eaux destinées à la consommation humaine. 
Les références de qualité (valeurs recommandées) ne son t pas respectées pour la minéralisation de l’eau (cond uctivité) sur les unités de distribution de Boulay, C hampfrémont et Saint Pierre des Nids, sans 
toutefois présenter de danger pour la consommation hum aine. 
Il a également été observé sur l’unité de distribution  de Saint Pierre, de très légers dépassements de la val eur limite de 50 mg/l pour le taux de nitrates, renda nt de ce fait la consommation de cette eau 
déconseillée aux nourrissons et aux femmes enceintes.  
 
 (Paramètres microbiologiques : N.D. = non détecté = absence = 0) 
 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) - Délégation Territoriale de la Mayenne - Cité Administrative - 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL CEDEX 9   -  Tél : 02 49 10 47 90    Fax : 02 49 10 48 19 

Laval, le : 07/06/2017

RESULTATS : Octobre 2016 à Mars 2017

Collectivité : C.C. DU MONT DES AVALOIRS

Exploitant : C.C.DU MONT DES AVALOIRS

Unité de distribution :

Commune du prélèvement : 

Nom du point de surveillance :

Localisation du point de surveillance : 

Date du prélèvement : 

Code de la Santé Publique (Normes)
Limites de

qualité
références
de qualité

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Turbidité néphélométrique NFU NFU 2

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f
pH unitépH 6,5 à 9

FER ET MANGANESE Fer total µg/l 200
Manganèse total µg/l 50

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total µg/l µg/l 200
Fluorures mg/L mg/L 1,5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/L C 2

MINERALISATION Conductivité à 25°C µS/cm 200à1100

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCl2
Chlore total mg/LCl2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 0,1
Nitrates (en NO3) mg/L 50
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5

VILLAINES

VILLAINES-LA-JUHE
L

AGGLOMERATION
DE VILLAINES

HOPITAL, 21 R ST
GEORGES(SAN.

ACCUEIL)

18/10/2016

13h43

VILLAINES

VILLAINES-LA-JUHE
L

AGGLOMERATION
DE VILLAINES

HOPITAL, 21 R ST
GEORGES(SAN.

ACCUEIL)

23/11/2016

13h15

VILLAINES

VILLAINES-LA-JUHE
L

AGGLOMERATION
DE VILLAINES

HOPITAL, 21 R ST
GEORGES

(SANITAIRES DE
L'ACCUEIL)
12/01/2017

12h57

VILLAINES

VILLAINES-LA-JUHE
L

AGGLOMERATION
DE VILLAINES

HOPITAL, 21 R ST
GEORGES

(SANITAIRES DE
L'ACCUEIL)
01/02/2017

11h29

VILLEPAIL

SAINT CYR-EN-PAIL

SECTEUR DE LA
CHAROLAIS

LA CHAROLAIS
(ROBINET

EXTERIEUR)

29/12/2016

12h09

2 N.D. N.D. 1 5
N.D. N.D. N.D. <1 N.D.
N.D. N.D. N.D. <1 N.D.
N.D. N.D. N.D. <1
N.D. N.D. N.D. <1 N.D.
N.D. N.D. N.D. <1 N.D.

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

12,8 14,1 10,7
6,8 7,1 7,0 7,5 7,6

45 <20 <20

379 374 348 392 201

16,9 13,9 8,0 11,0 9,9

0,15 0,65 0,40 0,20 <0,02
0,20 0,70 0,45 0,20 <0,02

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
32,7 34,0 29,7 34,7

<0,02


